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anyaga: fekete acélesd

HALEX TW 100 alap kazan
Q=40-100kwW
$200 fustcsd csatlakozas

Padlévonalra helyezve

iirtési lehetdségqel

Primer kori taqulasi tartdly
V =200 I;

Padldvonalra helyezve
T,lizemi=120'C-ig

2 db PNEUMATEX KAH 20

2.2

Szp

biztonsagkupakos elzarécsap

uritési lehetéséggel

2db PNEUMATEX Statico
SD50.5 tdquldsi tartdly
V=50 liter; #536x316 mm




