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Osztas: 500mm
Cs6hossz: 158

A4. szam( kor

Futott helyiseg: —114-
Osztds: 500mm
Cs6hossz: 145 m

B1. szami kor
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Osztgs: 500mm
Csbhossz: 158 m

B4. szam{ kor

Futott helyiség: —114-
Osztds:500mm
Cséhossz: 147 m

MEGJEGYZES

Csohossz: 149 m

AS. szdmi kor

Futstt helyiség: —114-
Osztgs: 500mm
Cséhossz: 155 m

B2. szami kor

Futott helyiség: —114-
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BS. szamid kor
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Osztgs: 250mm, 500mm

Csdhossz: 128 m

Csbhossz: 140 m

A6. szdmi kor

Futstt helyiség: —114-
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B6. szémi kor

Fltott helyiség: —114—
Osztgs: 250mm
Csdhossz: 126 m

Minden vezetékszakaszt a magaspontokndl égtelenitési lehetoséggel kell elldtnit
Minden szabadon szerelt fiitési vezetéket 13mm Kaiflex ST zdrtcellds szigeteléssel kell ellatni!

A padlofiitési karck egységesen VIEGA 20x2.0 vezetékbdl késziilnek!

A padiofiitési mezok feletti burkolatok hovezetési ellendlidsa betartdsa mellett érvényesek a fitési értékek!
Minden feliiletfités folé épitett burkolat gydrtdjanak rendelkeznie kell a feliiletfitéshez vald alkalmazhatdsdgi

nyilatkozattal!

A fitési kordk beszabdlyozdsat a kivitelezéskor kell elvégeznil Megfelelo nyomdsproba és probaiizem alkalmaval!
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Az épiilet dilatdciés hatdrainl vezetett csbveket "Dilat

PIRTS

acios a

tvezetés'—en keresztiil kell vezetni

mely védocsd meggdtolja a fiitési haszoncsd kdrosoddsdt! Kivitelezés folyamdn ezek pontositdsa sziikséges az T.
Beruhdzéval és annak Generdl Miszaki ellendrével/ellendreivel!

A padiofitési oszto—qyljtoknél |

P

EVD CSd

tlakozd vezetékek thlzott hbleaddsa elkeriilése miatt minden

masodik eloremend padldfitési csore hoszigetelés helyezendd el! Ezek elhelyezése csak abban a térben sziikséges
ahol a padlofitési oszto—qyljtok keriiltek elhelyezésre!

ATNEZETI ALAPRAJZ

JELMAGYARAZAT
PADLOFUTES MUHELY RESZERE

PADLOFUTESI ELOREMENO VEZETEK, 40°C
PADLOFUTESI VISSZATERO VEZETEK, 35°C

Minden vezetékszakaszt a magaspontokndl légtelenttési lehetoséggel kell elldtnil

Minden szabadon szerelt fUtési vezetéket 13mm Kaiflex ST zdrtcellds szigeteléssel kell ellgtn

A padiofitési korok eqységesen VIEGA 17x2.0 vezetékbol késziilnek!

A padiofitési mezok feletti burkolatok hovezetési ellendlidsa betartdsa mellett 8rvényesek a flitési értékek!
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Minden feliiletf(tés fole épttett burkolat qyrtojanak rendelkeznie kel a feliiletfitéshez vald alkalmazhatosdgi

nyilatkozattal!

A filtési korok beszabdlyozdsdt a kivitelezéskor kell elvégezni! Megfelelo nyomdsproba és probaiizem alkalmdval!

Az épiilet dilatdciés hatdrainl vezetett csoveket “Dilatdcios dtvezetés™-en keresztiil kell vezetni

mely védocsd meggdtolja a fltési haszoncsd kdrosoddsdt! Kivitelezés folyamdn ezek pontositdsa sziikséges az T.
Beruhdzéval és annak Generdl Miiszaki ellenérével/ellendreivel!

A padiofiitési oszté—qyljtoknél 1évo csatlakozo vezetékek tlilzott holeaddsa elkeriilése miatt minden

mésodik eloremend padlofitési csore hoszigetelés helyezendd ell Ezek elhelyezése csak abban a térben sziikséges

ahol a padlofutési oszto—gyujtok keriiltek elhelyezésre!
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