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Előzmény: 

A megbízó a fent említett helyszínen asztalos üzem kialakítását tervezi, amely két szintes 
kialakítású. Az alsó szinten csak iroda, tárgyaló valamint vizes blokkok helyezkednek el, a 
terep lejtése végett a felső szinten kerül elhelyezésre a műhely rész és az azt kiszolgáló egyéb 
helyiségek. 

Az asztalos műhelyben lapszabász gépek, szalagfűrészek, élzáró gépek, gyaluk lesznek 
elhelyezve, melyek mindegyike saját elszívó rendszerrel rendelkezik. Az épületben nem kerül 
kialakításra központi elszívó rendszer, valamint porleválasztó berendezések. A gépek 
mindegyike rendelkezik dokumentációval, ezek alapján az épületben nem szükséges 
robbanásveszéllyel számolni. 

A műhelyben helyet kap több asztal, ahol a bútorok összeszerelését végzik. 

Az épület esetében a 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, 6. melléklet I. táblázat 6. sorának, 1 
bekezdése alapján, a tűzvédelmi szakhatóság részt vesz az eljárásban. 

Általános adatok:  

Az épület alaprendeltetése:  Asztalos üzem 
Az épület befogadóképessége: 20 fő 
Szintszám:  Földszint+emelet 
Az épület összes alapterülete:  1285,55 m2 

A földszint alapterülete:  185,6 m2 

Az emelet alapterülete:  1099,95 m2 

Tűzszakaszok száma:  1 

1./ Kockázati osztályba sorolás 

Az építménynek és helyiségeinek kockázati osztályba sorolása az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) alapján lett 
elvégezve. 

Önálló rendeltetési egység, 
szomszédos önálló 

rendeltetési egységek 
csoportjának megnevezése 

Rendeltetési egységek tűzvédelmi jellemzői 

A 
kockázati 

egység(ek) 
Kockázati 

osztály 

Ipari, mezőgazdasági 
rendeltetés 

 m2 

A kockázati egység legfelső 
építményszintjének 
szintmagassága (m) 

3,05 m NAK 

KK 

A kockázati egység legalsó 
építményszintjének 
szintmagassága (m) 

-0 m NAK 

A kockázati egység 
legnagyobb 

befogadóképességű 
helyiségének befogadó-

képessége (fő) 

12 fő NAK 

A kockázati egységben 
tartózkodók menekülési 

képessége 

Önállóan 
menekülnek NAK 

Asztalos műhely KK 
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Mértékadó kockázati osztály KK 

Az épületben elhelyezkedő személyek száma nem haladja meg a 3000 főt, így a mértékadó 
kockázati osztály változatlan. 

Az OTSZ 10 § (4) e) alapján, ipari alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel összefüggő szociális 
helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellátását biztosító helyiség, a 
kockázati egység részét képezheti. 

Az összegzés elvégzése után az épület KK mértékadó kockázati osztályba tartozik. 

2./ Tűztávolság, megközelíthetőség: 

A szomszédos épületektől tartandó tűztávolságot az épületek homlokzatának vagy bármely, a 
homlokzati síkból kiugró épületrésznek alaprajzi vetületétől kell mérni. 

A szomszédos területeken a következő épületek helyezkednek el: 

Az épülettől Ny-i irányból: Raktár AK 22 méterre 

Tűztávolság 
legkisebb méretének 

meghatározása 

A szomszédos épület mértékadó kockázati osztálya, az 
épületek között tartandó tűztávolság (m) 

Az épület mértékadó 
kockázati osztálya NAK AK KK MK 

KK 6 7 8 9 

Az épületek között biztosított az előírt tűztávolság értéke, így az elhelyezés megfelelő, az 
épület többi oldalán beépítetlen területek határolják. 

Az épület az Ico út felől tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére alkalmas, szilárd 
burkolatú úton minden időjárási viszonyok között megközelíthető. 

3./ Tűzszakaszok elhelyezkedése, tűzterjedés elleni védelem: 

Az épület egy kockázati egységbe tartozik, amely egy tűzszakaszt képez. Az OTSZ 5 
mellékletének 1. táblázata alapján, a mértékadó tűzszakasz méret: 

 Megengedett  Tényleges 

 tűzszakasz esetén: 4000 m2  1285,55 m2  megfelelő 

Tehát megfelelő, kialakítható egy tűzszakaszban. 

4./ Kiürítés, mentés  

Az épületeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a benntartózkodó személyek a tartózkodási 
helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen 
beépített kijáraton elhagyhassák, a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési 
távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe juthassanak. 

A menekülési útvonal, a biztonságos tér elérési távolságának és a menekülési útvonalnak 
megengedett legnagyobb hosszúságát az OTSZ mellékletében található táblázat tartalmazza. 
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Az épületben tartózkodó személyek kiürítésének ellenőrzésére, az OTSZ 7. mellékletének 
táblázatai lettek alkalmazva. 

A megengedett legnagyobb útvonalhossz (m), ha a 
kiürítendő kockázati egység kockázati osztálya 

Az épületben lévő 
legnagyobb 

útvonalhosszak (m) 

  KK 
Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési 

távolsága menekülési útvonal nélkül 45 43 (műhely esetén) 

Lépcsőn való haladás esetén a megtett út hosszúságaként a szintkülönbség háromszorosát kell 
számításba venni. 

A helyiség befogadóképességét a tervezői, üzemeltetői adatszolgáltatás szerinti, kiüríthető 
létszám, vagy az OTSZ mellékletében foglalt táblázat szerinti létszámadatok közül a nagyobb 
létszám jelenti. 

Az épület a leg kedvezőtlenebb esetben 43 méter hosszú útvonalon a szabadba kiüríthető, a 
kiürítés első szakaszának megengedett távolságán belül, így nincs menekülési útvonal az 
épület esetén. 

5./ Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei:  

Az épületek tartószerkezeteit úgy kell megtervezni, kivitelezni, hogy tűz esetén az OTSZ-ben 
előírt időtartamig azok teherhordó képessége megmaradjon, szerkezeti állékonyságával 
biztosítsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellátását és a tűzszakasz a tűz és kísérő 
jelenségei elleni védelmi képességét be tudja tölteni. 

Az egyes építményszerkezetekre vonatkozó követelményeket az építményszerkezetek 
építményen belül betöltött statikai szerepének, a teherátadás rendjének figyelembevételével 
kell meghatározni. Egy építményszerkezet alátámasztására, gyámolítására, függesztésére, 
merevítésére nem alkalmazható az adott szerkezet tűzállósági követelményénél kisebb 
tűzállóságú szerkezet. 

Követelmény Beépített szerkezet 

 Mértékadó kockázati osztály KK 

Építményszerkezet  Pince+ föld- szint+ max. 4 emelet 

 Teherhordó 
építményszerkezetek 

 Teherhordó falak és merevítéseik a 
pinceszint kivételével 

 A2 
REI 60 

30 cm vastag 
vázkerámia falazóblokk 

A1 
REI 180 

 Teherhordó pillérek és merevítéseik 
a pinceszint kivételével 

 A2 
R 60 

30×30 cm vastag 
előregyártott monolit 

vasbeton pillér 
A1 

R 60 

 Emeletközi és padlásfödém  A2 
REI 45 

20 cm vastag méretezett 
monolit vasbeton födém 

A1 
REI 45 
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 Tetőfödém tartószerkezete, 
merevítései, valamint tetőfödém 60 

kg/m2 felülettömeg felett 

 A2 
REI 45 

(Iroda) 
20 cm vastag méretezett 
monolit vasbeton födém 

A1 
REI 45 

(Csarnok) 
Előregyártott monolit 

vasbeton gerendák 
A1 

R 45 

 Tetőfödém térelhatároló szerkezete 
(60 kg/m2-ig) 

 A2 
REI 30 

Minősített rétegrend, 
acél trapézlemez, 

ásványgyapot 
hőszigetelés, 

vízszigeteléssel 
A2 

EI 30 

Áthidalók 
Általános esetben 

 A2 
R 60 

Előregyártott kerámia 
köpenyes áthidaló 

A1 
R 60 

Egyéb 
építményszerkezet Tetőfedés A1-A2 

Minősített rétegrend, 
acél trapézlemez, 

ásványgyapot 
hőszigetelés, 

vízszigeteléssel 
A2 

A tető-felülvilágító bevilágító felületének tűzvédelmi osztálya legalább D d0 legyen. 

Az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben, 
a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a 
vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az 
átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény 
időtartamáig meg kell gátolni.  

A külső térelhatároló fal azonos tűzszakaszhoz tartozó szakaszát a homlokzati tűzterjedés 
elleni védelem biztosításával kell kialakítani. 

A külső térelhatároló fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszere A1-D tűzvédelmi 
osztályú lehet.  

Az épület homlokzatán 15 cm vastag EPS hőszigetelő maggal rendelkező homlokzati 
hőszigetelő rendszer lesz kialakítva. 

Az épület irodai részein a nyílászárók között biztosított a nyílásmentes 1,3 m függőleges 
távolság.  

A homlokzaton alkalmazott hőszigetelés 10 cm vastagság felett alkalmazása esetén a 
következő megoldások egyike szükséges: 

A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 
testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni 
az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal legalább 
azonos vastagságban, amelynek a nyílás alapszerkezetének mindkét oldalán legalább 30 cm-
rel túl kell nyúlnia; az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv 
és a nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható 

A homlokzati nyílászárók felett mindenütt legalább 20 cm magasságú, legalább 90 kg/m3 
testsűrűségű, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni 
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az általános homlokzati nyílások felett megszakítás nélkül végighúzódóan, ha a homlokzati 
nyílás alapszerkezetének felső és a felette lévő, tűzvédelmi célú sáv alsó éle közötti távolság 
legfeljebb 50 cm távolság, és a sáv kialakítására szintenként kerül sor. 

Homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van a légrés nélkül rögzített, szerelt B-D 
tűzvédelmi osztályú burkolati-, bevonati-, vakolt hőszigetelő rendszerek alkalmazása esetén 
az érintett külső térelhatároló falszerkezettel szemben. 

Az épület teljes magasságában a vonatkozó műszaki követelmény szerinti vizsgálattal 
igazoltan földszint és legfeljebb 2 további építményszint esetén 15 perc. 

Az épület irodai részén kialakításra kerül függönyfal szerkezet, azonban a helyiségek egy 
légteret alkotnak. 

Az építményszintek között csoportosan átvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket 
villamos és gépészeti aknában kell vezetni. 

KK mértékadó kockázati osztályú épület esetén a legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű, 
térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém hőszigetelése A1-A2 tűzvédelmi osztályú, a 
csapadékvíz elleni szigetelése A1-E tűzvédelmi osztályú lehet. 

6./ Oltóvíz ellátás: 

Az oltóvizet folyamatosan, a létesítmény mértékadó tűzszakaszára, a mértékadó tűzszakaszt 
befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében KK osztály esetén legalább 
másfél órán keresztül kell biztosítani. 

Tűzoltás céljára a szükséges oltóvíz-intenzitást a mértékadó tűzszakasz alapterülete alapján 
kell meghatározni. Az épületre előírt szükséges oltóvíz-intenzitás: 2100 liter/perc. 

Az oltóvíz intenzitásánál, a védendő épülettől, a megközelítési útvonalon mérve, 100 méternél 
távolabb lévő tűzcsapok nem vehetők figyelembe. Az ipari park területén ki van építve a 
vezetékes vízhálózat, a szükséges mértékben telepítésre kerülnek új tűzcsapok. 

Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi 
eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb fél évvel korábban készült, a 
legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről 
felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A 
mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell 
elvégezni.  

Fali tűzcsap 

Vezetékes vízellátás esetén fali tűzcsapot kell létesíteni a KK osztályba tartozó 500 m2-nél 
nagyobb alapterületű kockázati egységekben.  

A fali tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a legtávolabbi hely oltását is tudják 
biztosítani a megközelítési út tömlőfektetési nyomvonalon figyelembe véve, valamint a fali 
tűzcsapok lefedjék a tűzszakasz teljes területét. Egy helyiségen belül 5 méter vízsugár 
figyelembe vehető, ha azt építményszerkezet vagy beépített bútor, berendezés nem 
akadályozza.  

Az épületben kiépített fali tűzcsap hálózat 20 méter hosszú lapostömlővel szerelt 
tűzcsapszekrényekkel lesz kialakítva. Az épületre előírt fali tűzcsap vízhozam követelmény: 
150 liter/perc/tűzcsap, két tűzcsap egyidejű figyelembevételénél. 
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A fali tűzcsapok létesítésekor a kifolyási nyomás szempontjából legkedvezőtlenebb helyen 
lévő fali tűzcsapnál ellenőrzésre szolgáló nyomásmérőt kell elhelyezni. 

A fali tűzcsapok használatbavétele előtt a kivitelező köteles nyomáspróbát és 
teljesítménymérést – az egyidejűség figyelembevételével – végezni vagy végeztetni és annak 
eredményét a tűzvédelmi szakhatóság részére igazolni. 

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok telepítési helyét a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetni 
kell. 

Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb fali 
tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási 
nyomást kell biztosítani. 

7./ Épületgépészeti, villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményei: 

Hőenergia:  

Az épület fűtéséről vegyes tüzelésű kazán fog gondoskodni, amely teljesítménye 70 kW, így 
nem szükséges külön tűzszakaszbn kialakítani. A kazán egységteljesítménye nem igényli a 
hasadó felület kialakítását. 

Hő- és füstelvezetés: 

Az épület mivel, a kiürítés első szakaszában kiüríthető biztonságos térbe, így az épületben 
nincs menekülési útvonal, tehát nem kell a hő- és füstelvezetésről gondoskodni. 

Villamos berendezés és hálózat:  

Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos 
berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy 
az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen. 

A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti 
fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök 
lekapcsolása esetén is biztosítható legyen. 

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek 
rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell. 

Az épületrész elektromos hálózatának kivitelezését az érvényben lévő szabványok – az MSZ 
2364. sz. szabványsorozat valamint az MSZ HD 60364 szabványsorozat – betartásával kell 
elvégezni. A hálózatot az MSZ HD 60364-6. sz. villamos berendezések időszakos ellenőrzése 
szabvány, illetve az MSZ 10900:2009. sz. szabvány szerint felül kell vizsgálni, erről 
felülvizsgálati jelentést kell készíteni, amelyet a használatbavételi engedélyezési eljárás során 
be kell mutatni. 

Villámvédelem: 

Villámvédelmet kell létesíteni abban az építményben, ahol a villámcsapások hatásaival 
szembeni védelem csak így biztosítható. 

Az MSZ EN 62305-1:2011 villámvédelmi szabvány alapján a kockázat elemzést az épületre 
el kell végezni. 
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Új építménynél, a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti 
villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. 

8./ Biztonsági jelzések:  

Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat. 

A helyiség bejáratánál, a helyiségben tiltó jellel kell jelölni a dohányzás tilalmát. 

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 
méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok 
könnyen felismerhetőek legyenek. 

Az épület bejáratánál jól látható módon meg kell jelölni a közmű elzárók helyét. 

9./ Beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítása:  

Az OTSZ 14. mellékletének táblázata alapján a helyiségekben nem szükséges automatikus 
tűzjelző és oltóberendezést kiépíteni. 

10./ Tűzoltó készülékek, felszerelések: 

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az önálló rendeltetési egységekben legalább 
szintenként, az OTSZ 16. mellékletének előírásai szerint. 

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy 
a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt 
felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. 

Az épületben 16 oltóanyag egységnyi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Javasolt 3 
darab 34A 183B szabványos tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket készenlétben tartani.  

Halásztelek, 2017-06-07 
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