
Kazánház

TÁRGY:

Villámvédelmi tervVillámvédelmi tervVillámvédelmi tervVillámvédelmi terv

HELYSZÍN:

FELELÖS TERVEZÖ:

NAGYPÁL TIBOR okl. villamosmérnökNAGYPÁL TIBOR okl. villamosmérnökNAGYPÁL TIBOR okl. villamosmérnökNAGYPÁL TIBOR okl. villamosmérnök
9789 Sé, Zsigmond király u. 4.  9789 Sé, Zsigmond király u. 4.  9789 Sé, Zsigmond király u. 4.  9789 Sé, Zsigmond király u. 4.  
VMMK - VT18-0187VMMK - VT18-0187VMMK - VT18-0187VMMK - VT18-0187

LÉPTÉK:

DÁTUM:

TERV SZÁMA:

VV-1VV-1VV-1VV-1
TERV 

1:1001:1001:1001:100

2017. 10. 25.2017. 10. 25.2017. 10. 25.2017. 10. 25.

2013 Pomáz Hrsz.:3677/12013 Pomáz Hrsz.:3677/12013 Pomáz Hrsz.:3677/12013 Pomáz Hrsz.:3677/1

Weigl Kristóf Ákos villamosmérnökWeigl Kristóf Ákos villamosmérnökWeigl Kristóf Ákos villamosmérnökWeigl Kristóf Ákos villamosmérnök
VT-18-00779VT-18-00779VT-18-00779VT-18-00779

Tervezö:

Asztalosüzem és iroda kialakításánakk Asztalosüzem és iroda kialakításánakk Asztalosüzem és iroda kialakításánakk Asztalosüzem és iroda kialakításánakk 
villamos kiviteli tervevillamos kiviteli tervevillamos kiviteli tervevillamos kiviteli terve

GÁZ VÍZ CSAT. INFORMATIKAI HÁLÓZAT BEKÖTÉSE ÉS TÚLFESZ. VÉDELME

KÜLSÖ VILLÁMVÉDELEM BEKÖTÉSE

FÖLDELÖ BEKÖTÉSE
BETONALAPFÖLDELÖ 

SZIGETELT BERENDEZÉS (TETÖANTENNA, KLÍMABERENDEZÉS)
BEKÖTÉSE SZIKRAKÖZÖN KERESZTÜL

EGYENPOTENCIÁLÚ HÁLÓZAT ÉS TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM BEKÖTÉSEI:

villámvédelmi potenciálkiegyenlítés
T1-T2. túlfeszültségvédelmi készülék
föelosztónál, földelés összekötése a 
villámvédelmi földeléssel

o 10 mm horganyzott köracél földelö talaj szint alatt 80 cm mélyen elhelyezve

Föelosztó PEN sinhez

o 10 mm horganyzott köracél földelö talaj szint alatt 80 cm mélyen elhelyezve

o 10 mm horganyzott köracél földelö talaj szint alatt 80 cm mélyen elhelyezve

o8mm aluminium levezetö 
vizsgáló földelö összekötö

F1F1F1F1 F2F2F2F2 F3F3F3F3 F4F4F4F4 F5F5F5F5

F6F6F6F6 F7F7F7F7

F8F8F8F8 F9F9F9F9

F10F10F10F10 F11F11F11F11

F1F1F1F1

F14F14F14F14 F15F15F15F15 F16F16F16F16 F17F17F17F17

F12F12F12F12 F13F13F13F13

VILLÁMVÉDELMI FOKOZAT A KOCKÁZATELEMZÉS ALAPJÁN LPS-IV.VILLÁMVÉDELMI FOKOZAT A KOCKÁZATELEMZÉS ALAPJÁN LPS-IV.VILLÁMVÉDELMI FOKOZAT A KOCKÁZATELEMZÉS ALAPJÁN LPS-IV.VILLÁMVÉDELMI FOKOZAT A KOCKÁZATELEMZÉS ALAPJÁN LPS-IV.
átkötés a felfogó 
összekötö és a 

fémlemez
homlokzati 

burkolat között

átkötés a fémlemez
homlokzati burkolat 
és a laposacél földelö
között

alumínium felfogó összekötö d=8mm

Jelmagyarázat:

felfogó rúd l=1,5m aluminium d=16mm


